Energieausweis fiir Wohngebaude

gemaR Onorm H 5065 IB
und Richtlinie 2002/91/EG gerreuchisches Institut for Bautechnik

GEBAUDE GEMEINDE HOHE WAND

Gebidudeart Mehrfamilienhaus . . Erbaut 1953
engegngen 30, Mai 201§

Gebédudezone S\QA J\ Katastralgemeinde  Stollhof

StraBe -Ortsstrasse 33 .||, ‘t"i“l"l“ 9Zahl KG-Nummer 23435

PLZ/Ort 2724 Hohe Wand-Stollhof Einlagezahl 144

Eigentiimer Gemeinde Hohe Wand Grundstiicksnummer .105

2724 Hohe Wand, Ortsstrasse 33
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Bundesgeblht  EUR .42/
Verwaltungsabgabe EUR . T .
Summe

HWB-ref =49 kWh/mZ2a

Hierauf bezieht sich das Gutachten vom. 505 4]

ERSTELLT
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Bauuntemehmung Halbweis
Erstollorinnr. G- H(gmann Ibweis Ges.m.b.H. Ausstellungsdatum  15.05.2011
austo '
GWR-Zahl 2;24 Giiltigkeitsdatum 15.05.2021
el.:
Geschiftszahl Fax: 02638/889 59 Unterschrift
Dieser Energieauswels entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wirmeschutz" des EA-01-2007-SW-a 1
Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik In Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG iiber die Gesamtenergieeffizienz EA-WG
von Geb#uden und des Energi is-Vorlage-G (EAVG). 25.04,2007
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Energieausweis fiir Wohngebaude

gemaf Onorm H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

(0]]=)

Oesterreichisches Institut fur Bautechnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundflédche 379,87 m? Klimaregion N/SO
beheiztes Brutto-Volumen 1184,2 m® Seehdhe 459 m
charakteristische Linge (Ic) 1,71 m Heizgradtage 3623 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,58 1/m Heiztage 231 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,32 Wim?K Norm-AuBentemperatur -13,4 °C
LEK-Wert 26 mittlere Innentemperatur 20 °C

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB 18467 kWh/a 48,61 kWh/m?a 20320 kWh/a 53,49 kWh/m?a 61,45 kWh/m?a erfiillt
wwwB 4853 kWh/a 12,78 kWh/m?a

HTEB-RH 23868 kWh/a 62,83 kWh/m?a

HTEB-WW 5888 kWh/a 15,50 kWh/m?a

HTEB 32515 kWh/a 85,60 kWh/m?a

HEB 57688 kWh/a 151,86 kWh/m?a

EEB 57688 kWh/a 151,86 kWh/m?a 136,92 kWh/m?a nicht erfiilit
PEB

Cco2

ERLAUTERUNGEN

Heizwérmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Riume abgegebenen Wirmemenge die benétigt wird, um wihrend

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):
Endenergiebedarf (EEB):

der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.
Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebéudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiel

dieses Energi

hlieBlich der Infor

bei tatséchlicher Nutzung erhebliche Abweichung;

der Geometrie und der Lage hi

ichtlich ihrer E

Aufgrund der idealisi

ten Eingangsp

i Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden
1 von den hier angegebenen abweichen.
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Anhang zum Energieausweis gemaR OIB-Richtlinie 6 (8.1.2)

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren
Klimadaten nach ONORM B 8110-5
Heizwdrme- und Kihlbedarf nach ONORM B 8110-6
Transmissionsleitwert:
Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Luiftungswarmeverlust:
Fiir Wohngeb&dude nach 7.3
Innere Warmegewinne:
Fiir Wohngebdude nach 8.2.1
Solare Warmegewinne:

Flir Wohngebdude nach 8.3

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2

Wirksame Warmekapazitat:

Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fiur .. Bauweise
Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056: Details siehe Angabeblatt
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057: Details siehe Angabeblatt

Fir den Nutzenergiebedarf der Luftheizung

Der Energieauswels wurde erstellt mit ECOTECH Software, Version 3.1

Grundlage dient der Einreichplan mit der Plan Nr. 1, vom 15.Mai 2011
Planverfasser Baumeilster Ing. Hermann Halbweis

Es wurde das gesamte Gebdude als vollbeheiztes Wohngebdude angenommen.
Die Bauteilaufbauten wurden 1t. Angaben des/der Bauherren bzw. der
Einreichplanersteller erstellt und nicht bauphysikalisch uUberprift.

Die Ergebnisse der Energieberechnung bezgl. Energieverbrauch, etc. sind als
Anhaltswerte zu verstehen (abhangig von Benutzerverhalten).

Ubermitteln Sie den Energieausweis unbedingt allen am Bau beteiligten Firmen damit
die Dammwerte, Luftdichtheit, etc. eingehalten werden.

Verminderungen der Dammstoffstdrken bzw. Verglasungen fuhren zu einer
Verschlechterung der Enrgiekennzahl.

Bei Inanspruchnahme der Wohnbauforderung kann dies eventuell zu deren Verlust firhen!
Die Werte der Berechnung werden im Auftrag der Landesregierung Uberpriift! Erst nach
Uberpriifung des Energiecausweises steht die entgliltige Fdrderhohe fest!

Zertifizierte Okoprodukte fir die Fdrderung finden Sie aufgelistet unter www.ibo.at,
www,.natureplus.at, www.umweltzeichen. at.

Weitere Info zur neuen Forderung finden Sie auch unter www.noe.gv.at und unter
www . 8box.a/noe.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; $nr: ECT-20090319XXAX306223



Bauteil

Wénde gegen AuRRenluft

Kleinflachige Wande gegen Aulienluft

Trennwénde zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten

Wande gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebdudeteile

Wande gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachraume

Wénde gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgrenzen
Erdberthrende Wénde und Fubsden

Fenster, Fensterttiren, verglaste oder unverglaste Ttiren gegen unbeheizt
Fenster, Fenstertiiren gegen Auenluft

Sonstige Fenster, Fensterttiren, verglaste oder unverglaste AuRentiiren
Dachfliachenfenster gegen AuBenluft

Sonstige transparente Bauteile gegen AuBenluft

Decken gegen AuBlenluft, gegen Dachraume

Innendecken gegen unbeheizte Gebaudeteile

Innendecken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten

U (max)

0,20

0,38
1,22
1,60
1,40
0,19
0,39

Alle (relevanten) Anforderungen an die warmeibertragenden Bauteile sind erfllt.

U (anf)

0,35
0,70
0,90
0,60
0,35
0,50
0,40
2,50
1,40
1,70
1,70
2,00
0,20
0,40
0,90

erfulit

erfalit

erfiillt
erfilit
erfullt

erflit
erflilt



Baumeister Ing. Hermann Halbweis

Energiekennzahlen
Projekt: Gemeindewohnhaus Hohe Wand Datum: 15. Mai 2011 Blatt 1
Energiekennzahlen:

HWB Referenzklima 48,61 kWh/m?a
HWB Standort 53,49 kWh/m2a

BGF (beheizt) 379,87 m?

OI3 TGH-IC 100,00 -

ANV 0,58 1/m
Verminderung HWB Referenzkiima fiir Férderung Mehrfamilienhaus 0,00 kWh/m?2a

HWB Referenzklima fiir Férderung Mehrfamilienhaus 48,61 kWh/m?a

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX306223



Baumeister Ing. Hermann Halbweis

Optionen Heizwidrmebedarf gemaR OIB-Richtline 6

Projekt: Gemeindewohnhaus Hohe Wand

Datum: 15. Mai 2011

Blatt 2

Allgemeine Einstellungen:
Einreichung fiir [} Neubau
Bauweise ] leicht

¥ vereinfacht
18 [W/K]

Wirmebriickenzuschlag

Keller Keller ungeddmmt
Verschattung [v¥] vereinfacht
Anforderungen:

Bestimmung ab 1.1.2010
Liiftung:

Art der Liiftung naturliche Loftung

Transparente Warmedammung:
Transparente nicht berticksichtigt
Wirmedammung

Gebdudetyp / Innere Gewinne:
Nutzungsprofil

Nutzungstage Jinner
Nutzungstage Februar
Nutzungstage Mirz

Nutzungstage April

Nutzungstage Mai

Nutzungstage Juni

Nutzungstage Juli

Nutzungstage August
Nutzungstage September
Nutzungstage Oktober
Nutzungstage November
Nutzungstage Dezember
Nutzungstage pro Jahr

Tégliche Nutzungszeit

Tégliche Betriebszeit Heizung
Betriebstage Heizung pro Jahr
Innentemperatur Heizfall
Temperatur unkonditionierter Raum
Luftwechselrate Fensterliiftung
Innere Gewinne Heizfall (bezogen auf
Bezugsfiiche BF)

Tédgl. Warmwasser-Wirmebedarf (bezogen auf
Bezugsfliche BF)

Flachenheizung:

Flichenheizung nicht beriicksichtigt

| Sanierung

"] mittel

[7] Bestand

schwer

["] detailliert It. Baukérpereingabe

59 [WIK]
"] Keller gedédmmt (Wéande und

Fuflbéden unterschreiten U-Wert

von 0.35 [W/(m?K)])

[] detailliert It. Baukérpereingabe

Mehrfamilienhaus

d_Nutz,1 [d] 31
d_Nutz,2 [d] 28
d_Nutz,3 [d] 31
d_Nutz,4 [d] 30
d_Nutz,5 [d] 31
d_Nutz,6 [d] 30
d_Nutz,7 [d] 31
d_Nutz,8 [d] 31
d_Nutz,9 [d] 30
d_Nutz,10 [d] 31
d_Nutz,11 [d] 30
d_Nutz,12 [d} 31
d_Nutz,a [d] 365
t_Nutz,d [h] 24
t_h,dh] 24
d_hald] 365
theta_ih [°C] 20
theta_iu [°C] 13
n_L,FL [1/h] 0,40
q_i,h,n (Wim?] 3,75
wwwb [Wh/(m*d)] 35,0

(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ®NORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. SNORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. NORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)
(Lt. SNORM B 8110-5)
(Lt. ONORM B 8110-5)

(Lt. ONORM B 8110-5)

[_1 sehr schwer




Baumeister Ing. Hermann Halbweis

Ol3-Index
Projekt: Gemeindewohnhaus Hohe Wand Datum: 15. Mai 2011 Blatt 3
Bauteile Flache Wérmed. PEI GWP AP
koeffiz.-
A u
[m? [W/m?K] [MJ] [kg CO2] [kg SO2]
DE 0,34m U=0,39_BO 1_umbau Decke mit Warmestrom 51,66 0,39 27.942,4 3.019,3 8,3
nach unten
AW 0,45m U=0,18_AW2 Auflenwand 280,89 0,18 429.645,4 28.274 .4 97,7
AW 0,46m U=0,20_AW1 AuRenwand 39,71 0,20 74.840,0 4.5357 16,6
AW 0,30m U=0,17_gaupenwand Auflenwand 11,84 0,17 13.649,1 -814,5 29
FB 0,36m U=0,38_ BO 2_umbau erdanliegender 85,94 0,38 95.780,2 30.992,8 23,3
FuRRboden
DA 0,29m U=0,19_DA 1 Dach ohne Hinterliiftung 168,94 0,19 114.287,1 -1.119,5 40,8
DE 0,38m U=1,57_ZD 1_umbau  Trenndecke 275,21 0,40 173.408,2 18.768,3 51,2
AF 1,20/1,40m U=1,33 16,80 1,33 11.081,1 31 4,6
AF 1,20/1,20m U=1,34 10,08 1,34 6.774,7 -6,0 2,8
AF 1,15/0,70m U=1,32 1,61 1,32 1.102,0 -2,2 0,4
AT 1,05/2,12m U=1,60 2,23 1,60 2.602,2 -42,3 0,7
AT 1,25/2,12m U=1,60 2,65 1,60 3.097.9 -50,4 0,8
AF 1,00/1,40m U=1,37 5,60 1,37 3.873,8 -10,2 1,6
AF 0,50/0,80m U=1,42 3,60 1,42 2.826,5 -27,5 1,0
DFLF 0,80/1,25m U=1,50 4,00 1,50 2.686,6 -21,3 1,0
DFLF 0,60/1,40m U=1,56 5,04 1,56 3.612,4 -44,7 1,3
Summe 965,80 967.207,4 83.455,1 255,2
PEI{Primérenergiegehalt nicht erneuerbar) [MJ/m? KOF] 1.001,45
Punkte 50,15
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m? KOF] 86,41
Punkte 68,20
AP (Versduerung) [kg SO2/m* KOF] 0,26
Punkte 21,71
OI3-TGH Punkte 46,69
OI3-TGH=(1/3.PEI + 1/3.GWP + 1/3.AP)
013-Ic (Okoindikator) Punkte 100,00
Ol3-lc= 3 * OI13-TGH / (2+Ic)
OI3-TGHBGF Punkte 0,00
OI3-TGHBGF= O13-TGH * KOF / BGF
KOF m? 965,80
BGF m? 379,87
lc m 1,71

ACHTUNG: Die Berechnung ist nicht vollsténdig!
Daher werden fiir O13-lc und OI3-TGHBGF die schlechtest méglichen Punkte angenommen.
Die Auflistung auf der nichsten Seite zeigt die Baustoffe, die noch keine Zuordnung zu einem OkoReferenzBaustoff haben.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX306223



Baumeister Ing. Hermann Halbweis

Ol3-Index

Projekt: Gemeindewohnhaus Hohe Wand Datum: 15. Mai 2011 Blatt 4

Eine Berechnung des OI3-Index war aus folgenden Griinden nicht méglich:
Bei folgenden Baustoffen wurde kein OkoReferenzBaustoff zugeordnet!

Schichtbezeichnung Lambda Dichte im Bauteil
OQI3-Bezeichnung [W/mK] [ka/m?]
2)  PE-Dichtbahnen, Bitumen-Fldmmpappe 0,120 - AW 0,30m U=0,17_gaupenwand

1) Diesen eigenen Baustoffen einen OkoReferenzBaustoff zuordnen.
2) Diese Baustoffe zuerst in den eigenen Baustoffkatalog kopieren und dann einen OkoReferenzBaustoff zuordnen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX306223
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Baumeister Ing. Hermann Halbweis

Transmissionen nach ONORM B 8110-6:2007

Projekt: Gemeindewohnhaus Hohe Wand

Datum: 15. Mai 2011

Blatt 6

Le Verluste zu AuBRenluft

Bezeichnung A U f ih F_FH AU _ih*F_FH
[m?] Wim*K] f Fl [WIK]
Nord-Ost 84,46 0,18 1,00 1,00 15,20
AF 1,20/1,40m U=1,33 10,08 1,33 1,00 1,00 13,41
AF 1,20/1,20m U=1,34 4,32 1,34 1,00 1,00 5,79
AF 1,15/0,70m U=1,32 1,61 1,32 1,00 1,00 2,13
AT 1,05/2,12m U=1,60 2,23 1,60 1,00 1,00 3,56
AT 1,25/2,12m U=1,60 2,65 1,60 1,00 1,00 4,24
Sud-Ost 47,90 0,18 1,00 1,00 8,62
AF 1,00/1,40m U=1,37 5,60 1,37 1,00 1,00 7,67
Std-West 95,02 0,18 1,00 1,00 17,10
AF 1,20/1,40m U=1,33 6,72 1,33 1,00 1,00 8,94
AF 0,50/0,80m U=1,42 3,60 1,42 1,00 1,00 511
Nord-West 53,50 0,18 1,00 1,00 9,63
Nord-Ost_DG 13,17 0,20 1,00 1,00 2,63
Sud-Ost DG 6,69 0,20 1,00 1,00 1,34
Sud-West_DG 13,17 0,20 1,00 1,00 2,63
Nord-West_DG 6,69 0,20 1,00 1,00 1,34
Nord-Ost_gaupe 3,04 0,17 1,00 1,00 0,52
AF 1,20/1,20m U=1,34 5,76 1,34 1,00 1,00 7,72
Sud-Ost_gaupen 4,40 0,17 1,00 1,00 0,75
Nord-West 4,40 0,17 1,00 1,00 0,75
Nord-Ost 50,78 0,19 1,00 1,00 9,65
DFLF 0,80/1,25m U=1,50 4,00 1,50 1,00 1,00 6,00
Sud-Ost 22,99 0,19 1,00 1,00 4,37
Nord-West 22,99 0,19 1,00 1,00 4,37
Sud-West 62,50 0,18 1,00 1,00 11,88
DFLF 0,60/1,40m U=1,56 5,04 1,56 1,00 1,00 7,868
Gaupendach 9,68 0,19 1,00 1,00 1,84
Summe 552 99 165,04
Lg Verluste zu Erdreich oder zu unkonditioniertem Keller
Bezeichnung A u fih F_FH A*UM ih*F_FH
[m [WimK] [ £l WiK]
Kellerdecke 51,66 0,39 0,70 1,00 14,10
nicht unterkellert 85,94 0,38 0,70 1,00 22,86
Summe 137,61 36,96
Huliflache (AB) 690,59 [m?]
Leitwert fir Bauteile, die an AuRenluft grenzen (Le) 165,04 Wi/
Leitwert fur Bauteile, die an unbeheizte R&ume grenzen (Lu) 0,00 jwi
Leitwert fir bodenberihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen (Lg) 36,96 [WIK]
Leitwertzuschlag fur Warmebriicken (vereinfacht) 18,48 [W/K
Leitwert der Gebaudehiille (LT) 220,49 [WIK]
informativ:
Leitwertzuschlag fur Warmebriicken (detailiert It. Baukérper) 58,74 [WIK]
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken
Ly+Ly=02x(075-Fethutboyy g v, +1)) 18,48
B8
[LIWIK] = ] 107,46 | Heizlast P, [W] = (L+L,)*at | 10953 f
[AtPCl=t-t =200-(-13,4) | 33,4 ] Flachenbez. Heizlast P,[W/m? =P, ,/BGF | 28,8 |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1, Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX306223



Baumeister Ing. Hermann Halbweis

Liiftungsverluste

Projekt: Gemeindewohnhaus Hohe Wand
Beiblatt: 2 ¢

Datum: 15. Mai 2011

Blatt 7

Liiftungsverluste Wohngebaude - natiirliche Liiftung

Brutto-Grundflache BGF [m?] 379,87
Energetisch wirksames Luftvolumen V, [m?] 790,12
Luftwechselrate n, [1/h] 0,40
Luftvolumenstrom v,, [m%h] 316,05
Warmekapazitat der Luft p, - ¢, , [Whi(m*K)] 0,34
Liftungsleitwert L, [W/K] 107,46

Der Luftungs-Leitwert L, wird gema ONORM B 8110-6:2007 wie folgt ermittelt:
Lv = Cp,L' pr’ Vy ooon in W/IK
Die Warmekapazitét der Luft ist mit ¢, - p_ = 0,34 Wh/(m*K) anzusetzen.

Der Luftvolumenstrom v, ist mit v, = n_ * V, = 316,0492 m®h anzusetzen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20030319XXAX306223



Baumeister Ing. Hermann Halbweis

Bauteil - Dokumentation
Wirmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Gemeindewohnhaus Hohe Wand Datum: 15. Mai 2011 Blatt 8
AW 0,30m U=0,17_gaupenwand
Verwendung ;. Auflenwand
U OI3 Nr Bezeichnung dfm] Lambda diLambda
M M 1 Baumitopen Strukturputz Kratzstruktur 1,5 0,002 0,700 0,002
53] ¥ 2 Baumit open S SanierKlebespachtel 0,005 0,800 0,006
¥ & 3 Baumitopen FassadenPlatte reflect [100] 0,100 0,031 3,226
W ¥ 4 6.2.3.1 Harte Holzfaserplatten nach DIN EN 622-2,DIN EN 622-3 und DIN 0,024 0,170 0,141
68754-1
M ¥ 5 riegelkonstruktion 0,100 - -
5a Mineralwolle 15-50 kg/m?® 43 % 0,040 -
5b  Mineralwolle 15-50 kg/m?® 43 % 0,040 -
5¢c Nadelholz Warmefluss quer zur Faser 15 % 0,130 -
M M 6 6.2.3.1Harte Holzfaserplatten nach DIN EN 622-2,DIN EN 622-3 und DIN 0,020 0,170 0,118
68754-1
¥ M 7 PE-Dichtbahnen, Bitumen-Fldmmpappe 0,001 0,260 0,002
¥ ¥ 8 sparschalung 0,030 - -
8a Luftschicht, Warmestrom waagrecht [40 mm] 38 % 0,233 -
8b Luftschicht, Warmestrom waagrecht [40 mm) 38 % 0,233 -
8¢ Nadelholz Warmefluss quer zur Faser 25% 0,130 -
¥ %] 9 Gipskarton oder Gipsfaser 0,015 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,296 U-Wert [W/(m?K)]: 0,170
¥ wird in der U-Went Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt
AW 0,45m U=0,18_AW2
Verwendung : Auflenwand
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] L.ambda d/Lambda
Yl %} 1 Baumit SilikatPutz Kratzstruktur 1,5 9 0,002 0,700 0,002
¥ ¥ 2 Baumitopen S SanierKlebespachtel 9 0,005 0,800 0,006
¥ ¥ 3 Baumitopen FassadenPlatte reflect [160] 9 0,160 0,031 5,161
# M 4 Baumitopen S SanierKlebespachtel % 0,005 0,800 0,006
] ¥ 5 1.1.1 Putzmortel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk 0,030 0,870 0,034
%] ¥ 6 4.1.2 Voliziegel, Hochlochziege!l (1800) 0,240 0,810 0,296
b M 7 1.1.1 Putzmértel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk 0,010 0,870 0,011
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,452 U-Wert [W/(m2K)}: 0,180
i wird in der U-Wert Berechnung / O3 Berechnung beriicksichtigt 5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung veréndert,
Bauteil ist saniert oder enthéit sanierte Schichten.
AW 0,46m U=0,20_AW1
Verwendung : Aufenwand
U OI3 Nr Bezeichnung dm] Lambda d/Lambda
2 L5 1 1.1.1 Putzmértel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk 0,030 0,870 0,034
1%} ¥ 2 4.1.2 Voliziegel, Hochlochziegel (1800) 0,240 0,810 0,296
1] ¥ 3  1.1.1 Putzmértel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk 0,010 0,870 0,011
¥ &M 4 Baumitopen S SanierKlebespachtel 9 0,005 0,800 0,006
¥ ™ 5 Baumit SockelDammplatte XPS [80] 9 0,160 0,035 4,571
¥ ¥ 6 Baumitopen S SanierKiebespachtel 9 0,010 0,800 0,013
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,455 U-Wert [W/(m?K)]: 0,200
& wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung veréndert.
Bauteil ist saniert oder enthéit sanierte Schichten.
FB 0,36m U=0,38_ BO 2_umbau
Verwendung : erdanliegender Fulboden
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
el 1 1.3.1 Zement-Estrich 0,070 1,400 0,050
M M 2 55.1.1.1 Polystyrol-Extruderschaum WLFG035 0,080 0,035 2,286
M ¥ 3 7.2.2Bitumen 0,005 0,170 0,029
¥ ¥ 4 2.1.2 Normalbeton (2400) 0,200 2,100 0,095
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke {m]: 0,355 U-Wert [W/(m*K)]: 0,380
A wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt
DE 0,38m U=1,67_2ZD 1_umbau
Verwendung : Trenndecke
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambhda d/lL.ambda
M ¥ 1 1.3.1Zement-Estrich 9 0,060 1,400 0,043
¥ 8 2 EPS Polystyrol expandiert 15-18 kg/m?® 9 0,080 0,040 2,000
b ® 3 Decken: Beton-Hohldiele Schwer 360 kg/m? 0,220 1,330 0,165
M ¥ 4  1.1.1 Putzmortel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk 0,020 0,870 0,023
Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m}: 0,380 U-Wert [W/(m*K)]: 0,400

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt

5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verédndert.

Batrdteil ist saniert oder enthéit sanierte Schichten.




Baumeister ing. Hermann Halbweis

Bauteil - Dokumentation
Wiarmelibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Gemeindewohnhaus Hohe Wand Datum: 15. Mai 2011 Blatt 9
DE 0,34m U=0,39_BO 1_umbau
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach unten
U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
M ¥ 1 1.3.1 Zement-Estrich 0,060 1,400 0,043
¥ B 2 EPS Polystyrol expandiert 15-18 kg/m? 0,080 0,040 2,000
¥ ¥ 3 Decken: Beton-Hohldiele Schwer 360 kg/m? 0,200 1,330 0,160
Rse+Rsi = 0,34 Bauteil-Dicke [m}: 0,340 U-Wert [W/(m?K)]: 0,390
W wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berticksichtigt
DA 0,29m U=0,19_DA 1
Verwendung : Dach ohne Hinterliftung
U OI3 Nr Bezeichnung dim] Lambda d/l.ambda
¥ ¥ 1 7.25.1PVC-Folien Dicke d >=0,1mm 0,005 1,000 0,005
¥ ™ 2 sparren® 0,160 - -
2a Mineralwolle > 80 kg/m® 43 % 0,039 -
2b Mineralwolle > 80 kg/m® 43 % 0,039 -
2c  Nadelholz Warmefluss quer zur Faser 15 % 0,130 -
¥ ¥ 3 konterattung mit WD 9 0,080 - -
3a Mineralwolle > 80 kg/m® 43 % 0,039 -
3b Mineralwolle > 80 kg/m* 43 % 0,039 -
3¢ Nadelholz Warmefluss quer zur Faser 15 % 0,130 -
¥ ® 4 7.25.4PA-Folien Dicke d >= 0,05mm 9 0,001 1,000 0,001
¥ ¥ 5 sparschalung 9 0,030 - -
5a Luftschicht, Wirmestrom von unten nach oben [30 mmy] 38 % 0,203 -
5b Luftschicht, Warmestrom von unten nach oben [30 mm] 38 % 0,203 -
5¢c Nadelholz Wérmefluss quer zur Faser 25 % 0,130 -
¥ ® 6 Gipskarton oder Gipsfaser 9 0,015 0,210 0,071
Rse+Rsi = 0,14 Bauteil-Dicke [m]: 0,291 U-Wert [W/(m?K)]: 0,190
M wird in der U-Wert Berechnung / O13 Berechnung beriicksichtigt 5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verédndert.

Bauteli ist saniert oder enthéit sanierte Schichten.

Berachnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20080319XXAX306223
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